
60
ripostiglio

1.4 m²

59
WcH

6.1 m²

58
antiWc
3.6 m²

57
Soggiorno - pranzo

28.6 m²

56
Wc

5.5 m²

55
Ingresso disimpegno

4.6 m²

54
Stanza da letto

19.0 m²
53

Stanza da letto
19.0 m²

52
Wc

5.4 m²

51
Disimpegno

4.6 m²

50
Soggiorno - pranzo

26.2 m²

49
Stanza da letto

19.0 m²48
Wc

5.5 m²

47
Disimpegno

4.6 m²

46
Soggiorno - pranzo

26.2 m²
45

Stanza da letto
19.0 m²44

Wc
5.5 m²

43
Disimpegno

4.6 m²

42
Soggiorno - pranzo

26.2 m²

41
Biblioteca
40.8 m²

40
Spazi Comuni

55.1 m²

39
antiWc
3.0 m²

38
Wc

3.0 m²

37
Locale tecnico

9.9 m²

36
Locale ripostiglio lavanderia

22.3 m²

35
Connettivo

74.5 m²
C

34.1
RESTAURO CERAMICO

74.6 m²

62
Corpo scala 2

26.4 m²

61
Corpo scala

26.4 m²

Reception

C
A
S
S
A

34
RESTAURO LIGNEO

107.4 m²

33
Anti wc
1.3 m²

32
wc

2.1 m²

31
Locale preparazione

19.0 m²

24
Spogliatoio donne

10.2 m²

23
Spogliatoio uomini

10.2 m²

22
Connettivo

26.8 m²
21

Bar - snack
70.1 m²

20
RESTAURO PITTORICO

85.3 m²

17
Uffici direzionali

24.0 m²

16
Disimpegno

2.5 m²

15
Hall d'ingresso  - reception

78.7 m²

14
WcH

6.1 m²

13
Antiwc
3.6 m² 6

Spogliatoio donne
10.2 m²5

Spogliatoio uomini
10.2 m²

4
Auditorium

56.7 m²

2
Connettivo

26.9 m²

1
RESTAURO LAPIDEO

155.4 m²

1.5 m²

Spogl.

Deposito

61.3 m²
Deposito

63

31.3 m²
Disimpegno

64

40.4 m²

Locale
riserva
idrica

65

15.0 m²
Locale tecnico

66

31.0 m²
Gruppo pompe

67

18.9 m²
Locale caldaia

68

32.7 m²
Sala riunioni

34.2

17.5 m²
Ufficio Aula

34.3

16.7 m²
Infermeria

34.4

2.3 m²
AntiWc

34.5

3.7 m²
Wc Disabili

34.6

1.3 m²
Wc
34.7

1.4 m²
Wc
34.8

3.0 m²
AntiWc

34.9

18.7 m²
Ufficio
34.10

19.3 m²
Ufficio
34.11

29.5 m²
Emeroteca

34.12

139.2 m²
Hall d'ingresso / Connettivo

34.13

1.5 m²
Wc

34.14

3.0 m²
AntiWc
34.15

Wc
34.16

31.5 m²
Aula Didattica

34.17

30.5 m²
Aula Didattica

34.18

AntiWc

Wc

SERBATOIO DI ACCUMOLO

COLONNA DI
PLUVIALE 1 DN110

COLONNA DI
PLUVIALE 2 DN110

COLONNA DI
PLUVIALE 3 DN110

COLONNA DI
PLUVIALE 4 DN110

COLONNA DI
PLUVIALE 2 DN110

COLONNA DI
PLUVIALE 3 DN110

COLONNA DI
PLUVIALE 4 DN110

COLONNA DI
PLUVIALE 1 DN110

IN
V

E
R

T
E

R

Q
U

A
D

R
O

1 Tubo in PVC tipo SN - mm 160

2

Pozzetto pesante prefabbricato in cls3

4

5

6

Braga in Gres 45° con diramazione DN 150

Sifone in PVC - mm 160

LEGENDA

1

Curva in PVC - 45°

Chiusino

2

3

1

6
7 Braga in PVC 45° con diramazione 160 mm

in alternativa:

COLONNA
MONTANTE 4

COLONNA
MONTANTE 5

COLONNA
MONTANTE 4

COLONNA
MONTANTE 3

COLONNA
MONTANTE 2

COLONNA
MONTANTE 1

COLONNA
MONTANTE 7

COLONNA
MONTANTE 6

COLONNA
MONTANTE 1

COLONNA
MONTANTE 2

RETE IDRICA COMUNALE

C
O

N
T

A
T

O
R

E

GRUPPO POMPE

ANTINCENDIO

RISERVA IDRICA

RISERVA IDRICA

RISERVA IDRICA

COLONNA
MONTANTE 5

COLONNA
MONTANTE 3

COLONNA
MONTANTE 7

COLONNA
MONTANTE 6

COLONNA
MONTANTE 1

COLONNA
MONTANTE 2

COLONNA
MONTANTE 3

COLONNA
MONTANTE 8

COLONNA
MONTANTE 8

RISERVA

IDRICA

ANTINCENDIO

GRUPPO POMPE

COLONNA DI
SCARICO 4 DN110

COLONNA DI
SCARICO 5 DN110

COLONNA DI
SCARICO 3 DN110

COLONNA DI
SCARICO 2 DN110

COLONNA DI
SCARICO 1 DN110

COLONNA DI
SCARICO 7 DN110

COLONNA DI
SCARICO 6 DN110

COLONNA DI
SCARICO 1 DN110

RETE FOGNARIA COMUNALE

COLONNA DI
SCARICO 2 DN110

COLONNA DI
SCARICO 5 DN110

COLONNA DI
SCARICO 3 DN110

COLONNA DI
SCARICO 7 DN110

COLONNA DI
SCARICO 6 DN110

COLONNA DI
SCARICO 1 DN110

COLONNA DI
SCARICO 2 DN110

COLONNA DI
SCARICO 3 DN110

COLONNA DI
SCARICO 4 DN110

COLONNA DI
SCARICO 8-9 DN110

COLONNA DI
SCARICO 8-9 DN110

Pozzetti di campionamento

INDIANA

Pozzetto di campionamento

Pozzetto di campionamento

INDIANA

INDIANA

D
N

1
5
0

di Sfiato
Valvola

81

INGRESSO

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE

IMPIANTO IDRICO

LEGENDA

COLONNA MONTANTI

DISTRIBUZIONE ALLE COLONNE

DISTRIBUZIONE AL PIANO TERRA

MONTANTI

COLLETTORE FOGNARIO IN PVC

POZZETTO D' ISPEZIONE

COLONNA DI SCARICO

TUBO FOGNARIO IN PVC

SCARICHI

SCARICHI

POZZETTO D' ISPEZIONE

IMPIANTO FOGNARIO

POZZETTO DI ISPEZIONE SIFONATO

IMPIANTO ACQUA DI RACCOLTA

COLONNA MONTANTI

DISTRIBUZIONE RETE

PIANO INTERRATO PIANO TERRA PIANO PRIMO

scala 1:10

OGGETTO:

IL COMMITTENTE DATA

SCALA

TAV.

Il Tecnico

COMUNE DI PALERMO
Provincia di Palermo

Arch. Giovanna D'Attardi

Tel.: 3394690069 - E-mail:gdattardi@libero.it  - gdattardi@gmail

Via Paolo Paternostro n. 41 - 90141 , Palermo

Collaboratori: Archh.  Luigia Alcamo, Calogero LIo , Francesco Schiera

SETTORE URBANISTICA - SERVIZIO PRUSST -
"Societa' , lavoro e ambiente per lo sviluppo delle reti urbane"

Prot. 0999 - intervento n. 059
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PROGETTO DEFINITIVO

Progetto Impianti

Progetto di un Centro per il Restauro Conservativo dei Beni
storico artistici del territorio
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